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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) ontving op 23 
oktober 2020 een brief van de Algemene Directie Energie van 20 oktober 2020 met verzoek om een 
advies te geven binnen een termijn van veertig kalenderdagen over de vertrouwelijke versies van de 
ontwerplijsten met significante netgebruikers met hoge prioriteit conform artikel 259 van het 
koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch reglement voor het beheer van het 
transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe (hierna: “het federaal technisch reglement”). 

Het betreft meer bepaald de nominatieve ontwerplijsten met significante netgebruikers met hoge 
prioriteit (hierna ook: “HPSNG”) overgemaakt door Elia per brief van 19 juni 2020 aan de minister 
bevoegd voor energie, waarvan de CREG een kopie heeft ontvangen. 

Per ministerieel besluit van 19 december 2019 heeft de minister bevoegd voor energie het voorstel 
van systeembeschermingsplan en van herstelplan van Elia Transmission Belgium NV (hierna: Elia) 
goedgekeurd, behoudens een paar uitzonderingen. Zo stelde de minister bevoegd voor energie daarin 
vast dat de lijsten van significante netgebruikers met hoge prioriteit ontbraken en vroeg Elia om deze 
binnen een termijn van zes maanden ter goedkeuring te bezorgen. Dit gebeurde door middel van de 
voornoemde brief van Elia van 19 juni 2020. 

Het directiecomité van de CREG heeft het hiernavolgende advies goedgekeurd tijdens zijn vergadering 
van 2 december 2020. Het directiecomité van de CREG overhandigt zijn advies aan de minister bevoegd 
voor energie binnen veertig kalenderdagen na ontvangst van het verzoek dat weliswaar uitging van de 
Algemene Directie Energie. Het bezorgt een kopie van het advies aan de Algemene Directie Energie. 

Naast de inleiding bevat het advies drie delen. In het eerste deel onderzoekt de CREG het wettelijk 
kader voor het gevraagde advies. In het tweede deel onderzoekt de CREG het voorstel van lijsten van 
HPSNG en in het derde deel formuleert zij haar conclusie. 

1. WETTELIJK KADER 

1.1. RECHTSGROND VOOR DIT ADVIES 

1. Met toepassing van artikel 4(2) van de verordening (EU) 2017/2196 van de Commissie van 24 
november 2017 tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het 
elektriciteitsnet (hierna: de Europese netcode E&R) zal iedere TSB1 de desbetreffende regelgevende 
instantie in overeenstemming met artikel 37 van Richtlijn 2009/72/EG de volgende voorstellen ter 
goedkeuring voorleggen: 

a) de voorwaarden om op te treden als aanbieder van beschermingsdiensten op contractbasis, 
overeenkomstig lid 4;  

b) de voorwaarden om op te treden als aanbieder van hersteldiensten op contractbasis, 
overeenkomstig lid 4;  

 

1 Transmissiesysteembeheerder 
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c) de lijst van SNG's die verantwoordelijk zijn voor de toepassing op hun installaties van de 
maatregelen die voortvloeien uit de verplichte eisen bedoeld in Verordeningen (EU) 2016/631, 
(EU) 2016/1388 en (EU) 2016/1447 en/of nationale wetgeving, en een lijst van door die SNG's toe 
te passen maatregelen zoals bepaald door de TSB's in artikel 11, lid 4, onder c), en artikel 23, lid 4, 
onder c);  

d) de lijst van in artikel 11, lid 4, onder d), en artikel 23, lid 4, onder d), bedoelde significante 
netgebruikers met hoge prioriteit of de beginselen die voor de vaststelling daarvan worden 
toegepast, en de voorwaarden voor het ontkoppelen en reactiveren van netgebruikers met hoge 
prioriteit, tenzij dit door de nationale wetgeving van lidstaten is bepaald;  

e) de overeenkomstig artikel 36, lid 1, opgestelde regels voor de opschorting en het herstel van 
marktactiviteiten;  

f) specifieke regels voor onbalansverrekening en verrekening van balanceringsenergie in het geval 
van opschorting van marktactiviteiten, overeenkomstig artikel 39, lid 1;  

g) het testplan, overeenkomstig artikel 43, lid 2. 

De ontwerplijst HPSNG is de lijst bedoeld in artikel 4(2)(d) van de Europese netcode E&R. 

2. Met toepassing van artikel 4(3) van de Europese netcode E&R kunnen de in artikel 4, lid 2, 
onder a) t/m d) en onder g), bedoelde voorstellen, indien een lidstaat dit zo heeft bepaald, ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan een andere instantie dan de regelgevende instantie. 
Regelgevende instanties en overeenkomstig dit lid door de lidstaten aangewezen instanties nemen 
binnen zes maanden na de datum van indiening door de TSB een besluit over de in lid 2 bedoelde 
voorstellen. 

3. De Koning heeft de bevoegdheid om de voorstellen bedoeld in artikel 4(2)(c), (d) en (g), van de 
Europese netcode E&R goed te keuren aan de minister bevoegd voor energie toevertrouwd. Dit betreft 
in concreto het voorstel van lijst van significante netgebruikers en de door hen toe te passen 
maatregelen, het voorstel van lijst van significante netgebruikers met hoge prioriteit en de 
voorwaarden voor het ontkoppelen en reactiveren ervan, alsmede het voorstel van testplan. 

Artikel 259 van het federaal technisch reglement bepaalt immers het volgende: “Op voorstel van de 
transmissienetbeheerder en na advies van de commissie, keurt de minister de voorstellen goed die 
bedoeld zijn in artikel 4.2, c), d) en g), van de verordening (EU) 2017/2196 van de Commissie van 24 
november 2017 tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het 
elektriciteitsnet.”  

De minister bevoegd voor energie dient weliswaar het advies van de CREG in te winnen vooraleer de 
betrokken voorstellen van de transmissienetbeheerder goed te keuren. 

4. De lijst van significante netgebruikers met hoge prioriteit en de bijhorende 
maatregelen/voorwaarden dienen in het systeembeschermingsplan resp. het herstelplan te zijn 
opgenomen. 

Het systeembeschermingsplan bevat met toepassing van artikel 11(4) van de Europese netcode E&R 
immers in het bijzonder: 

a) een lijst van maatregelen die de TSB2 moet toepassen op zijn installaties;  

b) een lijst van maatregelen die DSB's3 moeten toepassen en een lijst van de DSB's die 
verantwoordelijk zijn voor de toepassing van die maatregelen op hun installaties;  

 

2 Transportnetbeheerder 
3 Distributienetbeheerder 
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c) een lijst van SNG's die verantwoordelijk zijn voor de toepassing op hun installaties van de 
maatregelen die voortvloeien uit de bindende voorschriften van de Verordeningen (EU) 2016/631, 
(EU) 2016/1388 en (EU) 2016/1447 of uit nationale wetgeving, en een lijst van door die SNG's toe 
te passen maatregelen;  

d) een lijst van significante netgebruikers met hoge prioriteit en de voorwaarden voor hun 
ontkoppeling, en 

e) de uitvoeringstermijnen voor elke maatregel van het systeembeschermingsplan. (eigen nadruk) 

Het herstelplan bevat met toepassing van artikel 23(4) van de Europese netcode E&R de volgende 
elementen: 

a) een lijst van de maatregelen die de TSB moet toepassen op zijn installaties;  

b) een lijst van maatregelen die de DSB's moeten toepassen en van de DSB's die verantwoordelijk 
zijn voor de toepassing van die maatregelen op hun installaties;  

c) een lijst van de SNG's die verantwoordelijk zijn voor de toepassing op hun installaties van de 
maatregelen die voortvloeien uit de verplichte eisen die zijn vastgesteld in Verordening (EU) 
2016/631, (EU) 2016/1388 en (EU) 2016/1447 of uit nationale wetgeving, en een lijst van door die 
SNG's toe te passen maatregelen;  

d) de lijst van significante netgebruikers met hoge prioriteit en de voorwaarden voor hun 
ontkoppeling en spanningsherstel;  

e) een lijst van onderstations die essentieel zijn voor de procedures van het herstelplan;  

f) het aantal vermogensbronnen in de regelzone van de TSB die nodig zijn om de spanning in zijn 
systeem te herstellen met een bottom-upspanningsherstelstrategie met black-startgeschiktheid, 
snelle hersynchronisatiegeschiktheid (door eigenbedrijfsituatie) en eilandbedrijfgeschiktheid, en  

g) de toepassingstermijnen voor elke genoemde maatregel. (eigen nadruk) 

 

Het voorstel van systeembeschermingsplan van Elia wordt door de minister bevoegd voor energie 
goedgekeurd, na advies van de CREG en in overleg met de minister bevoegd voor economie (artikel 
261, §1, tweede lid, van het federaal technisch reglement). Het voorstel van herstelplan van Elia wordt 
door de minister bevoegd voor energie goedgekeurd, na advies van de CREG en van de Algemene 
Directie Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en in overleg met de 
ministers bevoegd voor economie en binnenlandse zaken (artikel 262, §1, tweede lid, van het federaal 
technisch reglement). 

1.2. OVERIGE RELEVANTE BEPALINGEN  

1.2.1. De Europese netcode E&R 

5. Artikel 22 van de Europese netcode E&R bevat de bepalingen inzake de procedure voor 
handmatige verbruiksontkoppeling: 

“1. In aanvulling op de maatregelen als bedoeld in de artikelen 18 tot en met 21 kan elke TSB een 
hoeveelheid nettoverbruik vaststellen die, direct door de TSB of indirect via DSB's, handmatig 
wordt ontkoppeld, wanneer dit nodig is om uitbreiding of verslechtering van een noodtoestand te 
voorkomen. Wanneer het verbruik direct moet worden ontkoppeld, stelt de TSB de 
desbetreffende DSB's onverwijld daarvan in kennis.  

2. De TSB activeert de in lid 1 bedoelde handmatige ontkoppeling van het nettoverbruik om:  
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a) situaties van overbelasting of onderspanning op te lossen, of  

b) situaties op te lossen waarin ondersteuning van het werkzame vermogen overeenkomstig 
artikel 21 is aangevraagd maar niet toereikend is om de bevoorradingszekerheid in tijdsbestekken 
van day-ahead- of intradaymarkten in zijn regelzone te verzekeren, overeenkomstig artikel 107 
van Verordening (EU) 2017/1485, waarbij het risico op verslechtering van de frequentie in de 
synchrone zone ontstaat.  

3. De TSB stelt DSB's in kennis van de hoeveelheid nettoverbruik die overeenkomstig lid 1 is 
vastgesteld voor ontkoppeling op hun distributiesystemen. Elke DSO ontkoppelt onverwijld de 
aangemelde hoeveelheid nettoverbruik.  

4. Binnen 30 dagen na het incident stelt de TSB een verslag op met een gedetailleerde toelichting 
over de motivering, de uitvoering en de effecten van deze handeling en legt hij dit in 
overeenstemming met artikel 37 van Richtlijn 2009/72/EG voor aan de desbetreffende nationale 
regelgevende instantie.” 

1.2.2. Het federaal technisch reglement 

6. Inzake het afschakelplan en de lijst van significante netgebruikers met hoge prioriteit, d.w.z. de 
significante netgebruikers waarvoor bijzondere voorwaarden gelden met betrekking tot afsluiting en 
spanningsherstel (cf. artikel 3, tweede lid, 3), van de Europese netcode E&R), bevat artikel 261 van het 
federaal technisch reglement een aantal bepalingen. 

7. Artikel 261, §2, tweede tot vierde lid, van het federaal technisch reglement bepaalt het 
volgende:  

 

“Onder de maatregelen van het beschermingsplan, en onverminderd de bepalingen van de 
Europese netwerkcode E&R, is de transmissienetbeheerder met name bevoegd om: 

1° de aansluitingen op de netten te wijzigen of te onderbreken volgens het afschakelplan bedoeld 
in paragraaf 4 ; 

2° de interconnecties met de buitenlandse netten te wijzigen of te onderbreken, en desgevallend 
mits naleving van, indien zij van toepassing zijn, de bepalingen van de artikelen 4 en 14 (3) van de 
Europese netwerkcode E&R. 

3° de aansluitingen met de andere netten binnen de regelzone te wijzigen of te onderbreken; 

4° de marktactiviteiten te schorsen overeenkomstig de bepalingen van artikel 36 van de Europese 
netwerkcode E&R. 

Deze lijst van handelingen is exemplatief en drukt geen gradatie of voorrang uit. 

Het systeembeschermingsplan is, desgevallend, opgenomen in het aansluitingscontract, het 
toegangscontract, of ieder ander contract of overeenkomst gesloten met de 
transmissienetbeheerder bij toepassing van dit besluit.” 

Artikel 261, §§4 en 5, van het federaal technisch reglement bepaalt het volgende in verband met het 
afschakelplan: 

 
“§ 4. Op voorstel van de transmissienetbeheerder, en na advies van de commissie en in overleg 
met de minister bevoegd voor Economie, bepaalt de minister het afschakelplan. 
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Onverminderd de bepalingen van de Europese netwerkcode E&R, mogen de maatregelen 
vastgesteld in het kader van het afschakelplan het volgende omvatten: 

1° de verplichting voor de transmissienetbeheerder: 

a) de aansluitingen geheel of gedeeltelijk te onderbreken; 

b) de verbindingen met andere netten in de regelzone te wijzigen of onderbreken; 

2° de verplichting voor de verbruikers of bepaalde categorieën van verbruikers, in het gehele land 
of bepaalde delen ervan, de elektriciteit die zij afnemen van het net te verminderen binnen de 
vooropgestelde limieten; 

3° het verbod elektriciteit te gebruiken voor bepaalde doeleinden. 

De maatregelen tot onderbreking van de koppelingen kunnen hetzij door tussenkomst van de 
netbeheerder worden geactiveerd, hetzij door automatische installaties die onder meer werken 
op basis van de frequentie gemeten in de regelzone of van een andere fysische grootheid. 

De modaliteiten van de communicatie van en tussen de transmissienetbeheerder en de betrokken 
ministers voor de toepassing van het afschakelplan worden bij ministerieel besluit vastgelegd. 

§ 5. De maatregelen bedoeld in paragraaf 4 moeten worden toegepast, hetzij in het gehele land, 
hetzij in een deel ervan overeenkomstig volgende criteria: 

1° het niveau van beïnvloeding van de getroffen maatregelen; 

2° de lokalisering van het probleem; 

3° de graad van preventie en bescherming; 

4° in de mate van het mogelijke, het behoud van de integriteit van het net.” 

 

Artikel 261, §6, van het federaal technisch reglement bepaalt inzake de prioritaire aansluitingen het 
volgende: 

 
“§ 6. De modaliteiten voor de uitvoering van het afschakelplan bedoeld in paragraaf 4 moeten in 
samenwerking met de beheerders van de publieke distributienetten en van de CDS worden 
uitgevoerd en dienen, voor wat betreft de primordiale behoeften van de natie die elektrische 
energie vereist, zo veel mogelijk rekening te houden met de volgende prioritaire aansluitingen, 
geklasseerd in aflopende volgorde van prioriteit: 

1° de technische hulpsystemen nodig voor de vitale werking van de netten van de 
transmissienetbeheerder, de publieke-distributienetbeheerders en de beheerders van CDS; 

2° de ziekenhuizen bedoeld in artikel 2 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de 
ziekenhuizen en andere verzorginrichtingen; 

3° de beheerscentrales van noodoproepen 100, 101 en 112 op basis van artikel 2, eerste lid, 61°, 
van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en de provinciale 
crisiscentra bedoeld door de ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de 
nood- en interventieplannen. 

In geval van gehele of gedeeltelijke onderbreking van de prioritaire aansluitingen volgens het 
afschakelplan zorgen de transmissienetbeheerder en de beheerders van de ermee verbonden 
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lokale transmissie- en publieke distributienetten, voor zover als mogelijk, voor een hervoeding van 
de prioritaire aansluitingen. 

De concrete en nominatieve lijst van prioritaire koppelingen met uitzondering van categorie 1° 
hierboven wordt door de minister geactualiseerd en jaarlijks ten laatste vóór 1 september 
meegedeeld aan de transmissienetbeheerder en de publieke-distributienetbeheerders. 

Onverminderd 1°, 2° en 3° van het eerste lid, °, en op voorstel van de in het koninklijk besluit van 
31 januari 2003 tot vaststelling van het noodplan voor de crisisgebeurtenissen en -situaties die een 
coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen bedoelde beheerscel, kunnen de ministers 
bevoegd voor Economie en Energie, in overleg met de transmissienetbeheerder en de betrokken 
publieke-distributienetbeheerders, bijkomende koppelingen bepalen, die om economische 
redenen, redenen van veiligheid en openbare orde, redenen van volksgezondheid, of redenen van 
netbeheer en netherstel moeten worden hervoed.” 

 

1.3. HET MINISTERIEEL BESLUIT AFSCHAKELPLAN 

8. Het ministerieel besluit van 3 juni 2005 tot vaststelling van het afschakelplan van het 
transmissienet van elektriciteit (hierna: het Ministerieel Besluit Afschakelplan) stelt in bijlage het 
afschakelplan vast. Dit Ministerieel Besluit Afschakelplan werd vastgesteld in uitvoering van artikel 
312, §5, van het inmiddels opgeheven federaal technisch reglement, dat vastgesteld was door middel 
van een koninklijk besluit van 19 december 2002. 

Het afschakelplan bevat twee delen : 
- De procedure ter bescherming van het elektrisch systeem tegen plotse fenomenen die de 

integriteit van het elektrisch systeem plotseling ondermijnen; 
- De procedure ter bescherming van het elektrisch systeem bij een aangekondigde schaarste of 

dreiging tot schaarste aan elektriciteit voor een aanzienlijke, min of meer voorspelbare 
tijdsduur. 

Het Ministerieel Besluit Afschakelplan introduceert het begrip “structureel injecterende kabel”, 
gedefinieerd als “een kabel waarop enkel producenten aangesloten zijn, of een kabel voor dewelke 
eerdere uitgevoerde tellingen aanduiden dat de stroomrichting aan het uiteinde van de kabel ter 
hoogte van de secundaire rails injecterend is gedurende ten minste 90% van de tijd op jaarbasis, voor 
zover de betrokken distributienetbeheerder over deze informatie beschikt” (Art. N, punt 1.1.1). 

De structureel injecterende kabels moeten met toepassing van het Ministerieel Besluit Afschakelplan 
zo snel als mogelijk en rekening houdend met punten 4.5 en 4.6 van het afschakelplan terug onder 
spanning worden gebracht, naast het herstel van de bevoorrading van prioritaire netverbindingen: 

“Nochtans werken de transmissienetbeheerder en de beheerders van deze andere 
rechtstreeks of onrechtstreeks met het transmissienet verbonden netten samen met elkaar en 
wenden zij alle beschikbare middelen aan om de bevoorrading van prioritaire netverbindingen 
zo snel mogelijk te herstellen en de structureel injecterende kabels terug onder spanning te 
brengen, voor zover de gewestelijke regelgeving daarvoor de mogelijkheid biedt” (Art. N, punt 
4.5). 

“In geval de toepassing van het afschakelplan leidt tot de onderbreking van structureel 
injecterende kabels, worden, voor zover als mogelijk en rekening houdend met 4.5 en 4.6, deze 
kabels terug onder spanning gebracht” (Art. N, punt 4.7). 
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2. ANTECEDENTEN 

9. Op 9 oktober 2019 ontving de CREG vanwege de minister bevoegd voor energie een adviesvraag 
over de herziene ontwerpen van systeembeschermingsplan en herstelplan. Deze ontwerpen, 
opgesteld door Elia, werden ter goedkeuring aan de minister voorgelegd overeenkomstig de Europese 
netcode E&R en het federaal technisch reglement. 

In deze adviesvraag, vroeg de minister eveneens aan de CREG om zich uit te spreken over de 
pertinentie van het behoud van het specifieke ministerieel besluit « Afschakelplan » in de nieuwe 
juridische context gecreëerd door twee Europese verordeningen (de Europese netcode E&R en de 
verordening (EU) 2019/941 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende 
risicoparaatheid in de elektriciteitssector en tot intrekking van Richtlijn 2005/89/EG). De CREG werd 
eveneens uitgenodigd om haar advies te geven over de mogelijkheid om, ter gelegenheid van de 
goedkeuring van de plannen, te voorzien dat een eerste herziening van de plannen wordt uitgevoerd 
binnen twee jaar na hun goedkeuring. 

De CREG heeft haar twee adviezen hierover uitgebracht op 14 november 2019.4 

10. Bij ministerieel besluit van 19 december 2019 heeft de minister bevoegd voor energie het 
voorstel van systeembeschermingsplan en het voorstel van herstelplan goedgekeurd overeenkomstig 
de artikelen 261 en 262 van het federaal technisch reglement, behoudens een aantal elementen 
waaronder de lijsten van HPSNG die kennelijk ontbreken. De minister bevoegd voor energie besliste in 
dat kader dat deze ontbrekende lijsten bedoeld in artikel 11, vierde lid, d) en artikel 23, vierde lid, d), 
van de Europese netcode E&R binnen de zes maanden na inwerkingtreding van het ministerieel besluit 
ter goedkeuring bij haar dienden te worden ingediend. 

Dit ministerieel besluit werd per uittreksel bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 januari 
2020. 

11. Per brief van 19 juni 2020 heeft Elia een nieuw voorstel van lijsten van HPSNG ter goedkeuring 
aan de minister bevoegd voor energie overgemaakt, in uitvoerig van het voornoemde ministerieel 
besluit van 19 december 2019 en ter vervanging van de sectie 4.2 van het door de minister 
goedgekeurde systeembeschermingsplan en herstelplan. Dit zijn de lijsten waarover thans het advies 
van de CREG wordt gevraagd. 

  

 

4 Advies (A)2022 van 14 november 2019 over het voorstel van systeembeschermingsplan van Elia System Operator NV, met 

inbegrip van de lijsten van significante netgebruikers en van significante netgebruikers met hoge prioriteit en de bijhorende 
maatregelen/voorwaarden; Advies (A)2023 van 14 november 2019 over het voorstel van herstelplan van Elia System 
Operator NV, met inbegrip van de lijsten van significante netgebruikers en van significante netgebruikers met hoge prioriteit 
en de bijhorende maatregelen/voorwaarden. 
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3. ANALYSE VAN DE VOORGESTELDE LIJSTEN VAN 
SIGNIFICANTE NETGEBRUIKERS MET HOGE 
PRIORITEIT 

12. Op 14 november 2019 heeft de CREG twee adviezen uitgebracht over respectievelijk het 
voorstel van systeembeschermingsplan en het voorstel van herstelplan van Elia, waarin zij ook een 
aantal algemene opmerkingen maakte over het ruimere regulatoir kader van deze plannen die hier 
niet herhaald worden. 

Huidig advies beperkt zich tot de ontwerplijsten HPSNG zoals voorgesteld door Elia. 

3.1. HPSNG VAN HET SYSTEEMBESCHERMINGSPLAN 

13. Elia vermeldt het volgende in de inleiding van de ontwerplijst HPSNG van het 
systeembeschermingsplan: 

- “dit document bevat een voorstel van de lijst van significante netgebruikers (SNG’s) met hoge 
prioriteit en de voorwaarden voor het ontkoppelen en reactiveren van de netgebruikers met hoge 
prioriteit, zoals bepaald in artikel 11, vierde lid 4, d) in de NC ER”; 

- “dit document vervangt paragraaf 4.2 van het systeembeschermingsplan dat werd goedgekeurd 
overeenkomstig artikel 2 van het ministerieel besluit van 19 december 2019”.  

De voorwaarden voor het ontkoppelen en reactiveren van significante netgebruikers met hoge 
prioriteit werden reeds goedgekeurd door het ministerieel besluit van 19 december 2019. Dit 
ministerieel besluit stelt vast dat de lijst van HPSNG ontbreekt.  

Paragraaf 4.2 van het systeembeschermingsplan bevat meer bepaald in 4.2.2 de algemene 
voorwaarden voor de ontkoppeling en het spanningsherstel van significante netgebruikers met hoge 
prioriteit. Aangezien deze algemene voorwaarden reeds zijn goedgekeurd door het ministerieel besluit 
van 19 december 2019 en het huidige voorstel van Elia daarvan niet afwijkt, is volgens de CREG thans 
een vervanging van paragraaf 4.2.1 van het systeembeschermingsplan aan de orde en niet een 
vervanging van paragraaf 4.2 ervan. 

14. Het systeembeschermingsplan voorziet twee procedures voor verbruiksontkoppeling: de 
handmatige verbruiksontkoppeling waarbij netgebruikers gecontroleerd handmatig kunnen worden 
ontkoppeld door Elia (of indirect via distributienetbeheerders) en de regeling voor automatische 
verbruiksontkoppeling bij lage frequentie waarbij Elia geen controle heeft over wie wel/niet wordt 
ontkoppeld. De CREG verduidelijkt dat de ontwerplijst HPSNG van het systeembeschermingsplan, 
ingediend door Elia, betrekking heeft op de identificatie van significante netgebruikers waarvoor 
bijzondere voorwaarden gelden met betrekking tot de activatie van de handmatige 
verbruiksontkoppelingsprocedure opgenomen in het systeembeschermingsplan. Het is belangrijk om 
hier tevens te vermelden dat de procedure voor handmatige verbruiksontkoppeling van het 
systeembeschermingsplan gebeurt via de ontkoppeling van opeenvolgende schijven van afschakelbare 
netgebruikers die cumuleren tot een vermogen van ongeveer 5000 MW dat handmatig kan worden 
afgeschakeld. Dit handmatig afschakelbaar vermogen voor België is bepaald in overeenstemming met 
de vereisten van de Europese netcode E&R die bepalen dat 45% van de totale belasting nationaal 
afschakelbaar moet zijn in de procedure van handmatige verbruiksontkoppeling (artikel 22 van de 
Europese netcode E&R). De CREG verwijst eveneens naar het systeembeschermingsplan waarin 
bepaald staat dat het transmissiesysteem zich in en toestand van black-out bevindt als er een verlies 
is van meer dan 50% van het verbruik (totale belasting). 
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15. De manier waarop de procedure voor handmatige verbruiksontkoppeling is ontworpen, heeft 
tot gevolg dat de voeding van bepaalde categorieën netgebruikers sowieso niet wordt onderbroken 
bij de activering van deze ontkoppelingsprocedure. Zo worden rechtstreeks aan het transmissienet en 
netten met een transmissiefunctie aangesloten netgebruikers niet getroffen bij de activering van de 
handmatige ontkoppelingsprocedure. Dit geldt tevens voor de voeding van (i) het grondgebied van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, (ii) de binnenstad van de provinciehoofdplaatsen en (iii) de binnenstad 
van gemeenten met een bevolkingsaantal van minstens 50.000. Deze categorieën netgebruikers 
maken geen deel uit van de ontwerplijst van HPSNG van het systeembeschermingsplan en worden dus 
reeds gekwalificeerd als niet afschakelbare netgebruikers in de handmatige 
verbruiksontkoppelingsprocedure. De CREG stelt zich echter de vraag of ‘binnenstad’ voldoende 
gedefinieerd is teneinde te kunnen bepalen of een netgebruiker al dan niet moet worden opgenomen 
in de lijst van HPSNG of dat de betreffende netgebruiker reeds a priori is uitgesloten van impact. 

16. De ontwerplijst HPSNG van het systeembeschermingsplan is opgebouwd rekening houdend met 
de prioritaire aansluitingen, geklasseerd in aflopende volgorde van prioriteit, bedoeld in artikel 261, 
§6, eerste lid, van het federaal technisch reglement, met bijkomende koppelingen bedoeld in artikel 
261, §6, vierde lid, van het federaal technisch reglement (hoewel hierin enkel sprake is van hun 
‘hervoeding’) en met de categorie van de structureel injecterende kabels bedoeld in het Ministerieel 
Besluit Afschakelplan. De ontwerplijst HPSNG van het systeembeschermingsplan bevat in bijlage een 
nominatieve lijst van 5 groepen van HPSNG: 1) technische hulpsystemen posten, 2) technische 
hulpsystemen ampacimon, 3) hospitalen, 4) beheerscentrales van noodoproepen en 5) provinciale 
crisiscentra. De CREG kan deze nominatieve lijsten niet valideren op relevantie noch volledigheid 
aangezien dit buiten haar deskundigheid valt. Er wordt wel op gewezen dat het niet logisch voorkomt 
dat de ontwerplijst HPSNG netgebruikers bevat die beantwoorden aan de criteria om niet handmatig 
afgeschakeld te worden volgens de procedure van handmatige verbruiksontkoppeling van het 
systeembeschermingsplan (bijvoorbeeld afnemers gelegen in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest of de 
binnenstad van de provinciehoofdplaatsen en van gemeenten met minstens 50.000 inwoners).  

De CREG verduidelijkt dat de ontwerplijst HPSNG van het systeembeschermingsplan bijvoorbeeld geen 
Seveso-industrie bevat die rechtstreeks verbonden is met het netwerk van Elia omdat al de 
netgebruikers rechtstreeks verbonden aan het netwerk van Elia niet worden afgeschakeld volgens de 
handmatige verbruiksontkoppelingsprocedure opgenomen in het systeembeschermingsplan. 

Twee categorieën HPSNG worden niet nominatief opgelijst: 1) de bijkomende koppelingen en 2) de 
structureel injecterende kabels.  

De CREG begrijpt hieruit dat de minister van energie gevraagd wordt om de nominatieve lijst van 
HPSNG van het systeembeschermingsplan op voorstel van Elia goed te keuren, onder voorbehoud van 
de jaarlijkse update door de minister (voor 1 september) van de lijst van ziekenhuizen, 
beheerscentrales voor de noodoproepen en provinciale crisiscentra bedoeld in artikel 261, §6, derde 
lid, van het federaal technisch reglement, onder voorbehoud van de lijst van bijkomende koppelingen 
ad hoc bepaald door de ministers bevoegd voor economie en energie in geval van crisissen, bedoeld 
in artikel 261, §6, vierde lid, van het federaal technisch reglement en met dien verstande dat de 
structureel injecterende kabels door de distributienetbeheerders worden bepaald. Het is van belang, 
ten behoeve van de rechtszekerheid, dat geen onduidelijkheid kan rijzen over de onderlinge 
verhouding van de door de minister goedgekeurde lijst HPSNG op voorstel van Elia enerzijds en de lijst 
van structureel injecterende kabels van de distributienetbeheerders en de jaarlijkse updates op 
initiatief van de minister die daarna volgen anderzijds. 
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17. Het is nuttig om hier te hernemen wat de ontwerplijst van HPSNG van het 
systeembeschermingsplan verstaat onder “bijkomende koppelingen”: 

 

“Bijkomende koppelingen betreffen “gevoelige verbruikers” zoals zorgcentra, installaties voor 
waterbeheer, jeugdcentra, gevangenissen, Seveso bedrijven, psychiatrische ziekenhuizen, 
interventiediensten, enz. die om specifieke reden op vraag van de ministers niet mogen worden 
afgeschakeld of prioritair moeten worden hervoed. Een indicatieve, niet-exhaustieve lijst van 
gevoelige verbruikers wordt jaarlijks voor 1 september door FOD Economie aan Synergrid 
bezorgd. De lijst krijgt pas een bestaanskarakter tijdens een crisis op het moment dat de minister 
aan de netbeheerders vraagt om bepaalde entiteiten uit deze lijst prioritair te behandelen. 
Buiten een crisis moet deze indicatieve lijst louter worden beschouwd als een hulpmiddel voor 
de netbeheerders om zich beter te kunnen voorbereiden om de nodige acties te kunnen 
uitvoeren op verzoek van de minister tijdens een crisis. De nominatieve lijst van “bijkomende 
koppelingen” kan pas aan de lijst van significante netgebruikers met hoge prioriteit voor het 
systeembeschermingsplan worden toegevoegd op het moment dat ze aangewezen worden door 
de ministers tijdens een crisis.” 

Aangezien de CREG ervan uitgaat dat hier ’bijkomende koppelingen’ worden bedoeld die vallen onder 
de procedure van handmatige verbruiksontkoppeling van het systeembeschermingsplan, dient het 
volgens de CREG noodzakelijkerwijze te gaan over bijkomende koppelingen op de distributienetten. 
Bijkomende koppelingen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in de binnenstad 
van de provinciehoofdplaatsen en in de binnenstad van gemeenten met een bevolkingsaantal van 
minstens 50.000, zijn sowieso niet getroffen door de activering van de handmatige 
verbruiksontkoppelingsprocedure van het systeembeschermingsplan. De CREG stelt zich de vraag of 
‘binnenstad’ in deze context voldoende gedefinieerd is in het systeembeschermingsplan opdat 
duidelijk zou zijn of een netgebruiker al dan niet reeds uitgesloten is van afschakeling door de 
handmatige verbruiksontkoppeling vooraleer er sprake is van al dan niet opname in de ontwerplijst 
van HPSNG van het systeembeschermingsplan..    

18. De tweede categorie van HPSNG van het systeembeschermingsplan die niet nominatief is 
opgelijst, betreft de structureel injecterende kabels zoals gedefinieerd in het Ministerieel Besluit 
Afschakelplan. Elia stelt daarover het volgende in haar voorstel van lijst HPSNG: 

“Structureel injecterende kabels kunnen op zich niet als netgebruikers beschouwd worden. Het 
gaat om kabels, waarop één of meerder netgebruikers zijn aangesloten, die afhankelijk van de 
lokale omstandigheden energie in het net injecteren. De distributienetbeheerders hebben de 
structureel injecterende kabels aangeduid in hun beheerssysteem zodat ze niet worden 
afgeschakeld of met prioriteit kunnen worden hervoed.” 

19. De CREG is van mening dat de bepaling van HPSNG van het systeembeschermingsplan rekening 
zou moeten houden met de aanwezigheid van noodstroomgeneratoren en de autonomie ervan. 
Informatie hierover kan bijdragen tot een hogere efficiëntie en doelmatigheid van de 
systeembescherming. 

20. De CREG is van mening dat de lijst van HPSNG van het systeembeschermingsplan van toepassing 
moet zijn bij iedere activatie van de handmatige verbruiksontkoppelingsprocedure waarbij overgegaan 
wordt tot het onderbreken van netgebruikers onafhankelijk van de oorzaak die aanleiding geeft tot de 
onderbreking (een probleem van netstabiliteit en/of (dreigende) elektriciteitsschaarste). Bij het 
systeemherstel na een black-out moet de procedure van reactivatie onafhankelijk zijn van de oorzaak 
van de black-out. 
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3.2. HPSNG VAN HET HERSTELPLAN 

21. Elia vermeldt het volgende in de inleiding van de ontwerplijst HPSNG van het herstelplan: 

- “dit document bevat een aangepast voorstel van de lijst van significante netgebruikers (SNG’s) 
met hoge prioriteit en de voorwaarden voor het reactiveren van de netgebruikers met hoge 
prioriteit, zoals bepaald in artikel 23, vierde lid 4, d) in de Verordening (EU) 2017/2196 (NC ER)”; 

- “dit document vervangt paragraaf 4.2 van het herstelplan dat werd goedgekeurd 
overeenkomstig artikel 2 van het ministerieel besluit van 19 december 2019”.  

De voorwaarden voor het ontkoppelen en reactiveren van netgebruikers met hoge prioriteit zijn reeds 
goedgekeurd door het ministerieel besluit van 19 december 2019. Dit ministerieel besluit stelt vast dat 
de lijst van HPSNG ontbreekt.  

Paragraaf 4.2 van het herstelplan bevat meer bepaald in 4.2.2 de algemene voorwaarden voor de 
ontkoppeling en het spanningsherstel van significante netgebruikers met hoge prioriteit voor het 
herstelplan.  

Het huidige voorstel van lijst HPSNG van het herstelplan bevat enkele wijzigingen ten opzichte van de 
algemene voorwaarden in punt 4.2.2 van het herstelplan. De CREG stelt vast dat het huidige voorstel 
derhalve niet uitsluitend strekt tot aanlevering van de ontbrekende lijst HPSNG, maar ook tot wijziging 
van het reeds goedgekeurde herstelplan. 

22. In tegenstelling tot de ontwerplijst van HPSNG van het systeembeschermingsplan die 
netgebruikers bevat waarvan de voeding niet wordt onderbroken bij een activering van de procedure 
van handmatige verbruiksontkoppeling, moet de ontwerplijst HPSNG van het herstelplan gezien 
worden binnen de reactivering van het netwerk na een black-out waarbij de elektriciteitsonderbreking 
algemeen is. Dit betekent dat ook de HPSNG van het systeembeschermingsplan getroffen worden door 
een algemene black-out evenals de netgebruikers die a priori niet getroffen worden door de 
handmatige verbruiksontkoppelingsprocedure. Bijvoorbeeld rechtstreeks aan het transmissienet en 
netten met een transmissiefunctie aangesloten netgebruikers, die niet geviseerd worden door de 
handmatige verbruiksontkoppelingsprocedure, zijn ook onderbroken bij een algemene black-out. Dit 
geldt tevens voor de voeding van (i) het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, (ii) de 
binnenstad van de provinciehoofdplaatsen en (iii) de binnenstad van gemeenten met een 
bevolkingsaantal van minstens 50.000. De CREG stelt vast dat de ontwerplijst van HPSNG van het 
herstelplan geen rekening houdt met de reactivatie van de netgebruikers die a priori niet worden 
getroffen door de activering van de handmatige verbruiksontkoppeling maar wel getroffen worden bij 
een algemene black-out. 
 
De ontwerplijst HPSNG van het herstelplan bevat in bijlage een nominatieve lijst van 6 groepen van 
HPSNG: 1) specifieke netgebruikers rechtstreeks aangesloten op het transmissienet (hulpsystemen 
kerncentrales; LNG terminal en Zeepipeterminal te Zeebrugge voor de aanvoer van aardgas naast 
elektriciteit aangedreven compressoren voor het op druk houden van het aardgasvervoersnetwerk van 
Fluxys Belgium NV), 2) technische hulpsystemen, 3) hospitalen, 4) beheerscentrales van 
noodoproepen, 5) crisiscentra en 6) hulpsystemen PGMs. De CREG kan deze nominatieve lijsten niet 
valideren op relevantie noch volledigheid aangezien dit buiten haar deskundigheid valt. Dit geldt mede 
voor de gradatie en rangorde bij reactivatie. Er wordt wel gewezen op het ontbreken in deze lijst van 
de netgebruikers die a priori niet worden getroffen door de activering van de handmatige 
verbruiksontkoppeling maar wel door een algemene black-out en bijgevolg deel uitmaken van de 
reactivatie.  
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Binnen deze groep spreekt de ontwerplijst HPSNG van het herstelplan specifiek over de hulpsystemen 
van kerncentrales en specifieke infrastructuur voor de aardgasbevoorrading hetgeen de indruk wekt 
dat deze netgebruikers de enige HPSNG zijn van de rechtstreeks aan het transmissienet aangesloten 
netgebruikers die gedefinieerd dienen te worden in de lijst van HPSNG van het herstelplan. In 
tegenstelling tot de HPSNG van het systeembeschermingsplan is hier geen sprake van de reactivatie 
van “bijkomende koppelingen” en “structureel injecterende kabels” zoals gedefinieerd in de 
ontwerplijst HPSNG van het systeembeschermingsplan.  

23. De CREG stelt zich de vraag of de lijst van HPSNG van het herstelplan los kan worden gezien van 
de scenario’s van het systeemherstel. Het herstelplan zal zogenaamde hersteltrajecten uitrollen die 
lopen via de belangrijkste hoogspanningslijnen. Het zijn de HPSNG van het herstelplan die gevoed 
worden via deze hersteltrajecten die het eerst zullen hervoed worden. De locatie van de black-start 
centrales zijn hierbij tevens van belang. Daarom zijn er ook binnen de categorieën van HPSNG, 
netgebruikers die eerder hervoed worden afhankelijk van het systeemherstelscenario (hersteltraject). 

24. De CREG is van mening dat de bepaling van de lijst van HPSNG van het herstelplan rekening zou 
moeten houden met de aanwezigheid van noodstroomgeneratoren bij de netgebruikers en de 
autonomie ervan. Informatie hierover kan bijdragen tot een hogere efficiëntie en doelmatigheid van 
het systeemherstel. 
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4. CONCLUSIE 

25. Hoewel de CREG de voorgestelde nominatieve lijsten HPSNG niet kan valideren op relevantie 
noch volledigheid aangezien dit buiten haar deskundigheid valt, roepen beide ontwerplijsten van 
HPSNG meerdere vragen op. 
 

De CREG adviseert om: 

1. in het ministerieel besluit tot goedkeuring van de lijst HPSNG van het 
systeembeschermingsplan en van de lijst HPSNG van het herstelplan rekening te houden 
met het feit dat: 

a. enkel een vervanging van punt 4.2.1 van het systeembeschermingsplan aan de 
orde is, niet van punt 4.2 ervan gezien het huidige voorstel van Elia geen 
inhoudelijke wijziging bevat van punt 4.2.2 van het systeembeschermingsplan , 

b. een vervanging van punt 4.2. van het herstelplan aan de orde is, gezien het huidige 
voorstel van Elia ook strekt tot wijziging van de reeds goedgekeurde algemene 
voorwaarden voor ontkoppeling en spanningsherstel in punt 4.2.2 van het 
herstelplan, 

 
2. in het ministerieel besluit tot goedkeuring van de lijst van HPSNG van het 

systeembeschermingsplan te verduidelijken dat deze lijst van toepassing is bij iedere 
activatie van de handmatige verbruiksontkoppelingsprocedure waarbij overgegaan wordt 
tot het onderbreken van netgebruikers, 

3. verduidelijking te vragen aan Elia over de reactivatie van netgebruikers die a priori niet 
worden getroffen door de activering van de handmatige verbruiksontkoppeling maar wel 
getroffen worden bij een algemene black-out. De ontwerplijst van HPSNG van het 
herstelplan heeft dit niet opgenomen; 

4. verduidelijking te vragen aan Elia over de reactivatie van bijkomende koppelingen” en 
“structureel injecterende kabels” zoals gedefinieerd in de ontwerplijst HPSNG van het 
systeembeschermingsplan. De ontwerplijst van HPSNG van het herstelplan heeft dit niet 
opgenomen;  
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5. om erover te waken, ten behoeve van de rechtszekerheid, dat geen onduidelijkheid kan 
rijzen over de onderlinge verhouding van de door de minister goedgekeurde lijst HPSNG 
op voorstel van Elia enerzijds, en de lijst van structureel injecterende kabels van de 
distributienetbeheerders en de jaarlijkse updates op initiatief van de minister die daarna 
volgen anderzijds, rekening houdend met wat uiteengezet wordt in paragraaf 16 van dit 
advies.  

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas: 
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