Brussel, 15 oktober 2019

PZ economie

Advies over de aanvraag tot afwijkingen van de eisen toepasselijk voor
elektriciteitsproductie-eenheden (PGM) met een maximaal geinstalleerd
vermogen lager dan 25 MW en een spanning op het aansluitingspunt hoger
dan of gelijk aan 110 kV.

Artikel 21, van het koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch reglement voor
het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe
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l. WETTELIJK KADER

Elia System Operator NV heeft in de hoedanigheid van transmissiesysteembeheerder gebruik gemaakt
van artikel 63 respectievelijk artikel 61(3) van de verordening (EU) 2016/631 van de Europese Commissie
van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van
elektriciteitsproducenten op het net (de Europese netcode RfG). Het betreft hier meer bepaald een
verzoek tot afwijking en tot schorsing van bepaalde technische aansluitingseisen voor
elektriciteitsproductie-eenheden met een maximaal geinstalleerd vermogen lager dan 25 MW en een
spanning op het aansluitingspunt hoger dan of gelijk aan 110 kV.

Met toepassing van artikel 21, tweede lid, van het koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een
technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe (hierna
KB FTR), heeft de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) een kopie gestuurd
naar de Algemene Directie Energie (AD Energie) op 14 augustus 2019. Met toepassing van ditzelfde artikel
kan de AD Energie binnen drie maanden na de ontvangst van deze kopie van de afwijkingsvraag een advies
aan de CREG overmaken.

Il.  ANALYSE VAN HET AFWIJKINGSVERZOEK

Conform artikel 63 van de Europese netcode RfG, heeft de transmissienetbeheerder een
afwijkingsverzoek ingediend bij de CREG voor toekomstige elektriciteitsproductie-eenheden met een
vermogen lager dan 25MW aangesloten op het net bij een spanning van 110kV of hoger, die
overeenkomstig artikelen 5.2 en 5.3 van de Europese netcode RfG en artikel 35, §2 van het KB FTR vallen
onder type D elektriciteitsproductie-eenheden. Het verzoek tot afwijking bestaat er samengevat uit dat
deze categorie van nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden voor een eerste periode van 5 jaar zouden
moeten voldoen aan de eisen gesteld in de Europese netcode RfG en het KB FTR alsof ze zouden
aangesloten zijn op het net bij een spanning lager dan 110kV. Conform artikel 35, §2 van het KB FTR zijn
dit dan eisen vastgesteld voor type A voor elektriciteitsproductie-eenheden met een vermogen lager dan
1MW en eisen vastgesteld voor type B voor elektriciteitsproductie-eenheden met een vermogen van
1MW en hoger tot 25MW niet inbegrepen en beiden aangesloten op een spanning lager dan 110kV.

Het afwijkingsverzoek voldoet in de vorm- en inhoudsvereisten aan wat gegist wordt in artikel 63 van de
Europese netcode RfG. De transmissiesysteembeheerder geeft aan dat de technische implicaties, de
bevoorradingszekerheidsgevolgen, de gevolgen voor de veiligheid van het net, de invioed op
marktwerking en de grensoverschrijdende handel heel beperkt zijn. Aangezien het aangetoonde beperkte
volume van deze groep van elektriciteitsproductie-eenheden aangesloten op het Belgische transmissienet
is deze analyse als correct te beschouwen. De beperking in de tijd van dit afwijkingsverzoek wordt
eveneens als redelijk aanzien om juridische stabiliteit te waarborgen voor de elektriciteitsproducenten.
Gezien de activiteiten op Europees niveau om dit probleem te behandelen, zoals beschreven in het
afwijkingsverzoek, is de gestelde termijn redelijk te noemen, alsook is dit een extra bevestiging van de
relevantie van dit afwijkingsverzoek.



In de rudimentair uitgevoerde kosten-batenanalyse weegt de transmissiesysteembeheerder de kosten en
baten van de gestelde eisen voor een type D boven de eisen gesteld aan een type A of B eenheid af.
Volgend uit artikel 63(2)f van de Europese netcode RfG moet deze kosten-batenanalyse voldoen aan de
eisen gesteld in artikef 39 van diezelfde netcode. Dit laatste is in haar basis voldaan, hetzij heel beperkt,
waar de kwantificatie van de kosten heel beperkt weergegeven is (voor de producent wat betreft de
uitrusting van deze eenheden alsook kosten voor de producent en de netbeheerder wat betreft de
verificatie van de prestaties van deze uitrustingen). De baten om extra eisen op te leggen zoals aan een
type D t.o.v. een type A of B aan eenheden met een vermogen lager 25MW en aangesloten op 110kV of
hoger zijn beperkt door enerzijds de lage geproduceerde volumes en dus beperkte impact van de bijdrage
van deze type eenheden aan de verschillende technische parameters die tot een betere stabiliteit van het
elektriciteitsnet moeten leiden. Anderzijds zijn de technische restricties van dien aard dat voldoen aan de
gestelde eisen heel moeilijk tot onmogelijk zou zijn en indien het desgevallend mogelijk zou zijn, hier een
groot kostenplaatje aan vast zou hangen. Zo wordt in de kosten-batenanalyse aangetoond dat het voldoen
aan de eisen zonder dat dit afwijkingsverzoek van toepassing is, vooral veel kosten met zich zou
meebrengen voor de elektriciteitsproductie-eenheden, maar de baten voor het net heel beperkt tot
onbestaande zijn.
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In het afwijkingsverzoek ingediend door de transmissiesysteembeheerder lijkt afdoende te worden
aangetoond dat dat de kosten-batenverhouding van dit afwijkingsverzoek positief te beschouwen is.
Daarenboven wordt het gestelde probleem waaraan dit afwijkingsverzoek een oplossing tracht te bieden
verder op Europees niveau besproken.

In het kader van de toepassing van artikel 10(1) van de Europese netcode RfG heeft de
transmissiesysteembeheerder van 19 mei 2017 tot 20 juni 2017 een publieke consultatie georganiseerd
over het voorstel voor drempelwaarden voor de maximumcapaciteit van elektriciteitsproductie-
eenheden van het type B, C en D, zoals bepaald in artikel 5 van de Europese netcode RfG. Hieruit volgde
een consultatierapport waarin de noodzaak van dit afwijkingsverzoek al werd aangegeven. Volgend op dit
consultatierapport werd er in verschillende werkgroepen een analyse gemaakt van het voorstel en na
uitvoerig overleg werd er in het kader van de hervorming van het KB FTR een nieuw voorstel
geformuleerd. Deze werd opgenomen in de publieke consuitatie van 15 maart 2018 t.e.m. 16 april 20182
over een voorstel tot aanpassing van het KB FTR. Ook in het consultatierapport dat hieruit volgde was het
duidelijk dat zowel de elektriciteitsproducenten als de transmissiesysteembeheerder dit
afwijkingsverzoek ondersteunen.

! https://www.elia.be/nl/users-group/werkgroep-belgian-grid/implementatie-eu-netcodes
2 https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/ug/wg-belgiangrid/fed-technical-
regulations/20 rapport de consultation fr nl.pdf?la=nl




Gezien het voldoen aan alle gestelde eisen in artikel 63 van de Europese netcode RfG en alle hiervoor
opgesomde elementen in beschouwing genomen brengt de AD Energie een gunstig advies uit over dit
afwijkingsverzoek. Desalniettemin wenst de AD Energie aan te bevelen een meer uitvoerige kwantificatie
van de kosten bij de kosten-batenanalyse op te vragen bij de transmissiesysteembeheerder.

Wij vertrouwen er op u hiermee van dienst te zijn geweest. In geval van vragen aarzel dan niet mijn
medewerker Jo ROBBELEIN of mijzelf te contacteren.
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